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Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. 22019 1. poz. 59)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda w piywalniach (Dz. U. z 2015 1. poz. 2016)

Pafistwowy Powiatowy Inspektor ~Sanitarny w Koécianie po zapoznaniu sig
z protokotami poboru préb wody z dnia 01.07.2019 r. i sprawozdaniami nr: OL.W-52-793N/19,
OL.W-52-792N/19, OL.W-52-794N/19, OL.W-52-795N/19, OL.W-52-796N/19, OL.W-52-
797N/19, PL.W-52-798N/19, OL.W-52-800N/19 z dnia 03.07.2019; nr: N/B/1524/2019/LB-
AS/PGC, N/B/1525/2019/LB-AS/PGC, N/B/1526/2019/LB-AS/PGC, N/B/1527/2019/LB-
AS/PGC, N/B1528/2019/LB-AS/PGC/ N/B/1529/2019/LB-AS/PGC/ N/B/1530/2019/LB-
AS/PGC/ zdnia 11.07.2019r.; nr OL.W-52-799N/19 z dnia 05.07.2019r. z badan wody
przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badan wody
przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej: nr: 519/2019 i 520/2019 z dnia
12.07.2019r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 15.07.2019r.); nr: 544/20191545/2019 z dnia
24.07.2019r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 05.08.2019r.); nr: 344081/19/POZ z dnia
30.07.2019r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 31.07.2019r.); nr: 320439/19/POZ,
320440/19/POZ, 320441/19/POZ, 320442/19/POZ, 320443/19/POZ, 320444/19/POZ
320445/19/POZ, 320446/19/POZ z dnia 16.07.2019 (data wplywu do tutejszego Urzedu
09.08.2019r.); nr: 344076/19/POZ, 344077/19/POZ, 344078/19/POZ, 344079/19/POZ,
344080/19/POZ zdnia 30.07.2019r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 09.08.2019r.);

7 Basenu Krytego w Koscianie, zarzadzanego przez Miejski Osdrodek Sportu i Rekreacji
w Koscianie, ul. Nactawska 84, 64 - 000 Koscian,
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stwierdza
przydatno$é wody do kapieli w Basenie Krytym w Ko$cianie

Proby wody pobrano ramach kontroli urzedowej i wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogblna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny,
chlor zwigzany, metnos$¢, utlenialno$¢, suma THM, azotany.

Analiza sprawozdan z badan wody wykazala przekroczenia wartosci parametru
fizykochemicznego (potencjatu redox). Przekroczenia w/w parametru nie stanowia zagrozenia
dla oséb kapiacych sie, jednakze wskazujg na potrzebg wyregulowania parametru uzdatniania
wody, dlatego nalezy dazy¢ do zachowania wartoéci okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kodcianie
z siedziba przy ulicy Ks. Piotra Baczkowskiego SA, 64-000 Koécian. Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony
danych osobowych dostepna jest na stronie www.pssekoscian.pl oraz w siedzibie Administratora.
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