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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 . o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé¢ woda w ptywalniach (Dz. U. 22015 r. poz. 2016)

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie po zapoznaniu sie
z protokotami poboru préb wody z dnia 06.11.2019 t. i sprawozdaniami nr: OL.W-52-
1359N/19; OL.W-52-1360N/19, OL.W-52-1361N/19, OL.W-52-1362N/19 1 OL.W-52-
1363N/19 z dnia 12.11.2019r. z badar wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego
oraz ze sprawozdaniami z badafi wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej
nr: 807/20191 808/2019 z dnia 19.11.2019 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 25.11.2019r.),
nr: 548662/19/POZ, 548663/19/POZ, 548664/19/POZ, 548665/1 9/POZ, 548666/19/POZ,
548667/19/POZ, 548668/19/POZ, 548669/19/POZ z dnia 19.11.2019 r. (data wplywu
do tutejszego Urzedu 03.12.20191.), nr: 848/2019 1 849/2019 zdnia 29.11.2019 1. (data wplywu
do tutejszego Urzedu 04.12.2019 r.), nr: 574722/ 19/POZ, 574723/19/POZ, 574724/19/POZ,
ST4725/19/POZ, 574726/19/POZ z dnia 3.12.2019r. ( data wpltywu do tutejszego Urzedu
10.12.2019r.) z Basenu Krytego w Koécianie, zarzadzanego przez Miejski Odrodek Sportu
1 Rekreacji w Koscianie, ul. Nactawska 84, 64 - 000 Koscian,

stwierdza
przydatno$é wody do kapieli w Basenie Krytym w Koscianie
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Préby wody pobrano w ramach kontroli urzedowej i wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie Wwymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
0gllna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., potencjat redox, pH, chlor wolny,
chlor zwigzany, metnosé, utlenialnodé.

Analiza sprawozdan z badan wykazata, ze nie byto przekroczeh mikrobiologicznych,
natomiast wartosci przekroczonych parametréw fizykochemicznych (potencjat redox,, chlor
wolny, chlor zwigzany) nie stanowia zagrozenia dla oséb kapiacych sie, jednakze wskazuja
na potrzebe wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego nalezy dazy¢ do zachowania
wartosci okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na plywalniach (Dz. U. z2015 r. poz. 2016).
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