Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne prébek wody z obiektow basenowych zlokalizowanych

LABORATORIUNM
VODOCIAGOW KOSCIANSKICH €,
©1-000 Kesaan, ul. Kanatoy:

przy Miejskim Os$rodku Sportu i Rekreacji w KoScianie

Data pobrania prébek: 11.12.2019

Obiekt basenowy zlokalizowany priy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Koscianie

L.p.

Parametr”

Niecka
sportowa

Brodzik

Whirlpool I

Whirlpool I

Niecka
rekreacyjna

NDSY/
Kryteria
4

Koscian, MOSIR, ul.
Nactawska 84
(woda doprowadzana
do plywalni)

NDS%
(dlawody
doprowadzanej
do plywalni)

Metnosé
[NTU]

<0,30%

0,30 -

<0,30%

<(,30%*

<0,30%*

0,5

0,44

1

Indeks nadmanganianowy

[mg/ Oy]

0,4

0,49

0,3"

0,19

1,6V

4»

1.4

5,0

Azotany
[mg/]

26,7V

19,79

14,70

14,7

22,70

20V

23

50

Lotne zwigzki organiczne

-

-

Chloroform

0,030

0,033

0,041

0,041

0,035

0,039

S'THAM (chloroform,

bromodichlorometan,

dibromochlorometan,
bromoform)

0,031

0,035

0,046

0,046

0,038

0,1

Liczba Escherichia coli
[tk/100ml}]

Liczha Pseudomonas
aernuginosa
[jtk/100ml]

0.

Ogdlna liczba
mikroorganizméw
w 36°C po 48h
[ith/100ml]

Nie wykryto w
Iml

Nie wykryto w
1 ml

Nie wykryto w
1 ml

Nie wykryto w
1 ml

Nie wykryto w
1 ml

<100

Liczba Legionella
Sp.fitk/100mi]

0
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Podpis Kierownika Laboratorium




