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ON.HK.9020.182.2020 Koscian, dnia ZﬂZﬁ -5 § 5
OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 59 z pésn. zm.)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. z 2015 . poz. 2016)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kos$cianie po zapoznaniu
sie z protokolami poboru prob wody z dnia 21.09.2020 r. i sprawozdaniami nr: OL-
W.9022.922.2020, OL-W.9022.923.2020, OL-W.9022.924.1.2020, OL-W.9022.924.2.2020,
OL-W.9022.925.2020 z dnia 25.09.2020 r. z badani wody przeprowadzonych w ramach nadzoru
sanitarnego oraz ze sprawozdaniami z badai wody przeprowadzonych w ramach kontroli
wewnetrznej nr: 484/2020, 485/2020 z dnia 04.09.2020 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu
08.09.2020 r.), nr: 436820/20/POZ, 436821/20/POZ, 436824/20/POZ, 436825/20/POZ,
436826/20/POZ, 436827/20/POZ z dnia 08.09.2020 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu
11.09.2020 r.), 436822/20/POZ, 436823/20/POZ z dnia 17.09.2020 r., 509/2020, 510/2020
z dnia 18.09.2020 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 23.09.2020 r.), nr 463833/20/POZ,
463834/20/POZ, 463835/20/POZ, 463836/20/POZ, 463837/20/POZ z dnia 22.09.2020r. (data
wplywu do tutejszego Urzedu 28.09.2020 1.)

stwierdza
przydatnos$é wody do kapieli w Basenie Krytym w Kosdcianie
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Préby wody pobrano w ramach kontroli urzedowej i wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
0gllna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., azotany, chlor ogélny chlor wolny,
chlor zwigzany, metnos¢, pH, potencjat redox, indeks nadmanganianowy.

Analiza sprawozdan z badan wykazata, ze nie byto przekroczeri mikrobiologicznych,
natomiast zostaty przekroczone wartosci parametréw fizykochemicznych: azotanéw, indeksu
nadmanganianowego,  potencjalu  redox. = Wartosci  przekroczonych — parametrow
fizykochemicznych nie stanowia zagrozenia dla os6b kapigcych sie, jednakze wskazuja
na potrzeb¢ wyregulowania parametréw uzdatniania wody, dlatego nalezy dazyé
do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(Dz. U. 22015 r. poz. 2016).
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