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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie: B )
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 195)
- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. z 2015 1. poz. 2016 z pézn. zm..)

Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie po  zapoznaniu
sic z sprawozdaniami z badafi wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej
nr: 206/2021, 207/2021, 208/2021 z dnia 09.04.2021 r., 197097/21/POZ, 197098/21/POZ,
197101/21/POZ, 197102/21/POZ, 197103/21/POZ, 197104/21/POZ z dnia 13.04.2021 r. (data
wplywu do tutejszego Urzedu 21.04.2021 r.), 197099/21/POZ, 197100/21/POZ z dnia
19.04.2021 r. (data wptywu do tutejszego Urzedu 23.04.2021 r.), 228213/21/POZ,
228214/21/POZ, 228215/21/POZ, 228216/21/POZ, 228217/21/POZ z dnia 27.04.2021 r. ( data
wplywu do tutejszego Urzedu 07.05.2021 r.), 239/2021, 240/2021 z dnia 22.04.2021 r. (data
wplywu do tutejszego Urzedu 14.05.2021 1.)
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Préby wody pobrano w ramach kontroli wewnetiznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagat fizyko — chemicznych i mikrobiolo gicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogolna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., chlor ogdlny, chlor wolny, chlor
zwigzany, metnosé, pH, potencjat redox, indeks nadmanganianowy.

Analiza sprawozdas z badad wykazala, ze nie bylo przekroczes mikrobiologicznych,
natomiast zostaly przekroczone wartosci parametrow fizykochemicznych: potencjatu redox
1 pH. Warto$ci przekroczonych parametréw fizykochemicznych nie stanowig zagrozenia
dla 0s6b kagpiacych sie, jednakze wskazuja na potrzebe wyregulowania parametréw uzdatniania
wody, dlatego nalezy dgzy¢ do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pdzn. zm.).
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1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii w Koscianie
ul. Nactawska 84. 64-000 Koécian
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