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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj- Dz. U. 22021 1. poz. 195)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Pz. U. 22015 r. poz. 2016 z p6ézn. zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie po  zapoznaniu
si¢ z protokotami poboru prob wody z dnia 29.11.2021 1. i 07.12.2021 r. oraz sprawozdaniami
nr: OL-W.903.1261.2021 z dnia 02.12.2021 1., OL-W.903.1253.2021, OL-W.903.1258.2021
z dnia 03.12.2021 r., OL-W.903.1297.2021, OL-W.903.1298.2021, N/B/901/2021/LB-
AS/PGC/, N/B/902/2021/LB-AS/PGC/, N/B/903/2021/LB-AS/PGC/, N/B/904/2021/LB-
AS/PGC/, N/B/905/2021/LB-AS/PGC/, N/B/906/2021/LB-AS/PGC/, N/B/907/2021/LB-
AS/PGC/, N/B/908/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 09.12.2021 r.,, OL-W.903.1254.2021,
OL—{W.903.1255.2021,0L—W.903.1256.2021, OL-W.903.1257.2021, OL-W.903.1259.2021,
OL-W.903.1260.2021, OL-W.903.1296.2021, OL-W.903.1299.2021 z dnia 13.12.2021 r.
z badan wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i na podstawie sprawozdan
z badafi ‘wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej nr: 712/2021, 723/2021
z dnia 03.11.2021 1. (data wptywu do tutejszego Urzedu 18.11.2021 r.), 603891/21/POZ z dnia
08.11.2021 r., 603886/21/POZ, 603887/21/POZ, 603890/21/POZ, 603892/21/POZ,
603893/21/POZ z dnia 09.11.2021 1., 603888/21/POZ, 603889/21/POZ z dnia 15.11.2021 .
(data wplywu do tutejszego Urzedu 17.11.2021 r.), 737/2021, 738/2021, 739/2021 z dnia
17.11.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu 06.12.2021 r.), 623359/21/P0OZ,
623360/21/POZ, 623361/21/POZ, 623362/21/POZ, 623363/21/POZ z dnia 18.11.2021 r. (data
wplywu do tutejszego Urzedu 29.11.2021 r.) z Basenu Krytego w Koscianie, zarzgdzanego
przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Koscianie, ul. Nactawska 84, 64 - 000 Koscian,

stwierdza
przydatnos¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w Koscianie
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Proby wody pobrano w ramach kontroli urzgdowej i wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogolna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., azotany, potencjat redox, pH, chlor
wolny, chlor zwigzany, chlor ogélny, chloroform, metnosé, utlenialnosé, suma THM-4w.

Po analizie sprawozdah z badaf wody oraz podjetych dziatan naprawczych
przez administratora, aby dostosowa¢ jakosé wody w nieckach basenowych oraz systemach
cyrkulacyjnych, nalezy uznaé¢, iz przekroczenie dopuszczalnej wartodci ogdllnej liczby
mikroorganizméw w 36°C oraz wartosci Pseudomonas aeruginosa wystepowalo incydentalnie.
Podjete dziatania naprawcze polegajace na tymczasowym zwickszeniu stezenia S$rodka
do  dezynfekcjii  wody, wyeliminowaty =~ ponadnormatywna  warto$é¢  wskaznika
mikrobiologicznego, o ¢zym $wiadcza kolejne pozytywne wyniki badan jakosci wody
wykonane w ramach nadzoru sanitarnego. Wartosci  przekroczonych parametréw
fizykochemicznych (potencjat redox, chlor wolny i zwigzany, chloroform) nie stanowia
zagrozenia dla os6b kapiacych sie, jednakze wskazuja na potrzebe wyregulowania parametréw
uzdatniania wody, dlatego nalezy dazy¢ do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z pdézn. zm.).
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