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ON.HK.903.5.3.2022 Koscian, 17, MAR. 2021

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

-art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(tJ. Dz. U. 22021 r. poz. 195)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w ptywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zZm.)

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie po zapoznaniu
si¢ ze sprawozdaniami z badafi wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej
nr: 38/2022, 39/2022, 40/2022 z dnia 03.02.2022 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu
10.02.20221.),45681/22/POZ, 45682/22/POZ, 45685/22/POZ, 45686/22/POZ, 45687/22/POZ,
45688/22/POZ z dnia 09.02.2022 1., 45683/22/POZ, 45684/22/POZ z dnia 14.02.2022 r. (data
wptywu do tutejszego Urzedu 15.02.2022 r.), 85/2022, 88/2022 z dnia 25.02.2022 r. (data
wplywu do tutejszego Urzedu 16.03.2022 r.), 82484/22/POZ z dnia 02.03.2022 r.,
82479/22/POZ,  82480/22/POZ,  82481/22/POZ,  82482/22/POZ,  82483/22/POZ,

82485/22/POZ, 82486/22/POZ z dnia 11.03.2022 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu
14.03.2022 1.),

stwierdza
przydatno$¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w Koscianie
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Proby wody pobrano w ramach kontroli wewnegtrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogdblna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., azotany, potencjal redox, pH, chlor
wolny, chlor zwigzany, chlor ogdlny, chloroform, metnos¢, utlenialnosé, suma THM-6w.

Analiza sprawozdan z badan wykazala, ze nie byto przekroczen mikrobiologicznych,
natomiast wartosci przekroczonych parametréw fizykochemicznych (potencjal redox,
pH, azotany, chlor wolny, chlor zwigzany) nie stanowia zagrozenia dla 0séb kapiacych sig,
jednakze wskazuja na potrzebe wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego nalezy
dazy¢ do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r. poz. 2016 z poéZn. zm.).
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