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OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 195 z pozn. zm.)

- § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda w plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zZm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kodcianie po zapoznaniu
si¢ z protokolami poboru préb wody z dnia 23.05.2022 r. oraz sprawozdaniami
nr: OL-W.903.510.2022, OL-W.903.511.2022, OL-W.903.512.2022 OL-W.903.513.2022,
OL-W.903.514.2022 z dnia 25.05.2022 r. z badaf wody przeprowadzonych w ramach nadzoru
sanitarnego i w oparciu o sprawozdania z badaii wody przeprowadzonych w ramach kontroli
wewnetrznej nr: 247/2022, 248/2022 z dnia 06.05.2022 r., 202755/22/POZ 7z dnia
16.05.2022 r., 202751/22/POZ, 202752/22/POZ, 202753/22/POZ, 202754/22/POZ,
202756/22/POZ, 202757/22/POZ z dnia 17.05.2022 r., 202750/22/POZ z dnia 18.05.2022 r.
(data wplywu do tutejszego Urzedu 23.05.2022 r.), 284/2022, 285/2022 z dnia 19.05.2022 r.
(data wptywu do tutejszego Urzedu 27.05.2022 r.), 228975/22/POZ, 228976/22/POZ,
228971/22/POZ, 228978/22/POZ, 228979/22/POZ, 228980/22/POZ z dnia 24.05.2022 r. (data
wplywu do tutejszego Urzedu 26.05.2022 r.), 305/2022 z dnia 26.05.2022 r. (data wplywu
do tutejszego Urzedu 27.05.2022 r.), 313/2022 z dnia 01.06.2022 r. (data wptywu do tutejszego
Urzgdu 02.06.2022 r.) z Basenu Krytego w Koscianie, zarzadzanego przez Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Koscianie, ul. Nactawska 84, 64 - 000 Koscian,

stwierdza
przydatnos$¢ wody do kapieli w Basenie Krytym w KoS$cianie
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Préby wody pobrano w ramach kontroli urzedowej i wewnetrznej zgodnie z ustalonym
harmonogramem w zakresie wymagan fizyko — chemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badanych parametréw obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
ogélna liczna mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., azotany, chloroform, potencjat redox,
PH, chlor wolny, chlor zwigzany, chlor 0g6lny, metnosé, utlenialnosé, THM-y.

Analiza sprawozdan z badan wykazata, ze nie bylo przekroczef mikrobiologicznych,
natomiast wartosci przekroczonych parametrdw fizykochemicznych (potencjat redox,
pH, chlor wolny i zwiazany, utlenialno$¢) nie stanowia zagrozenia dla o0séb kapigcych
sig, jednakze wskazuja na potrzebe wyregulowania parametru uzdatniania wody, dlatego
nalezy dazy¢ do zachowania wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia

9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda pa ptywalniach
(Dz. U. 22015 1. poz. 2016 z pdzn. zm.). g
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