Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne probek wody z obiektow basenowych zlokalizowanych
przy Miejskim O$rodku Sportu i Rekreacji w Koscianie

LABORATORTUM

WODOCIAGOW KOSCIANSKICH Sp. z 0.0.
64-000 Koszian, ul. Kanatowa 1

Data pobrania prébek: 10.02.2021

Obiekt basenowy zlokalizowany przy Miejskim OSrodku Sportu i Rekreacji w Koscianie

NDS?/ Koscian, MOSIR, ul. NDS?Y
5 Niecka . ; ; Niecka . Nactawska 84 (dla wody
)
Lp. Parametr: sportowa Brodztk Hirgaotd Ll rekreacyjna Ky 41)erm (woda doprowadzana doprowadzanej
do plywalni) do plywalni)
1. "}’]f[’;(‘j]c <0,30% <0,30* <0,30* <0,30% <0,30* 0,5 - 1
2 Indeks nadmanganianowy 1,69 2,79 0,59 0,9 1,29 4D 33 5,0
[mg/l Os]
3. i 31,89 33,89 24,89 30,8Y 26,8" 200 22 50
[mg/l]
Liczba Escherichia coli
e [jtk/100ml] g 0 0 0 0 ¢ - -
Liczba Pseudomonas
5. aeruginosa 0 0 0 0 0 0 - -
[jtk/100ml]
Ogdlna liczba
6 mikroorganizméw Nie wykryto w | Nie wykryto w | Nie wykryto w | Nie wykryto w Nie wykryto w <100 ) )
’ w 36°C po 48h 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml
[itk/100ml]
Liczba Legionella
L Sp.[jtk/100mI] - 0 0 g 0 0 - i
8. Lotne zwigzki organiczne - - - - -
Chloroform
0,029 0,024 0,023 0,024 0,027 0,039 - -
Y THM (chloroform,
bromodichlorometan, 0,030 0,026 0,024 0,025 0,029 0,1 - .
dibromochlorometan,
bromoform)
................. KIE
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